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Trójnik żeliwny kołn. DN 80/80

Tuleja kołnierzowa  do rur PE DN80
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Łuk 11°, 15°, 22°, 30°  Ø140 PE (Nr węzła: W-3)
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 Przyłącza do posesji (Nr węzła: W2-W3)
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Nawiertka wodociągowa
DN90/32

Zasuwa klinowa z żeliwa sferoidalnego DN32
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Skrzynka z korpusem PA do zasuwy

króciec żeliwny kołnierzowy FF DN80

1 m

Hydrant HN80

kolano ze stopką Dn 80

zasuwa kołnierzowa Dn80

 Węzeł hydrantowy nadziemny (Nr węzła: Hn1)
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Zasuwa kołnierzowa DN80

Tuleja kołnierzowa  do rur PE DN80

istn. przyłącze wod.
Złączka samozaciskowa

Skrzynka z korpusem PA do zasuwy

króciec żeliwny kołnierzowy FF DN80
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Hydrant HN80

kolano ze stopką Dn 80

zasuwa kołnierzowa Dn80

 Węzeł hydrantowy nadziemny (Nr węzła: Hn2)

Tuleja kołnierzowa  do rur PE DN80
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Węzeł włączeniowy (Nr węzła: Tr-4)

Trójnik żeliwny kołn. DN 80/80

Tuleja kołnierzowa  do rur PE DN80

Tuleja kołnierzowa  do rur PE DN80

Zwężka dwukołnierzowa FFR DN80/50
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Rozbudowa ul. Klonowej i Modrzewiowej w m. Rajkowy w r amach zadania pn.:
„Przebudowa układu drogowego na terenie Osiedla Wie lorodzinnego w

Sołectwie Rajkowy, gmina Pelplin”


