
OBECNOŚĆ
NAPIĘCIA

PRACA
WENTYLATOR 1

PRACA
WENTYLATOR 2

PRACA
WENTYLATOR 3

PRACA
WENTYLATOR 4

PRACA
WENTYLATOR 5

PRACA
WENTYLATOR 6

START STOP
REGULACJA
WYDAJNOŚCI

WYŁĄCZNIK
AWARYJNY

Widok elewacji głównej szafki
elektrycznej dla wentylacji

(w pomieszczeniu)

Podstawowe elementy główne szafki elektrycznej wentylacji:
1. Falownik dla wentylatora 1 i 2, 230V z regulacją 0-10V
2. Falownik dla wentylatora 3 i 5, 230V z regulacją 0-10V
3. Falownik dla wentylatora 4 i 6, 230V z regulacją 0-10V
4. Wyłączniki nadprądowe
5. Wyłącznik główny
6. Chłodzenie z termostatem
7. Układ kontrolno - informacyjny na drzwiach szafki (sygnał działania

wentylatora z presostatu)
8. Wyłącznik awaryjny
9. Potencjometr 0-10V do regulacji częstotliwości falowników.
10. Zasilacz do układu regulacji.
11. Sygnał awarii (z presostatów) do sygnalizatorów

optyczno-akustycznych w pomieszczeniu.
Wskazane powyżej elementy stanowią funkcjonalne minimum dla pracy
wentylacji. Powyższe wyszczególnienie nie zastępuje projektu instalacji
elektrycznych a stanowi wytyczne do jego sporządzenia.
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Widok elewacji szafki elektrycznej dla wentylacji - przy
wejściu do pomieszczenia (od zewnątrz

pomieszczenia)

Wielkość szafki dostosować do
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Wielkość szafki dostosować do
zawartości
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